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1. Allmänt
Pumpen levereras från fabriken i SJÄLVSUGANDE läge. 

Om sugsidan av pumpen är trycksatt, ska den självsugande funktionen avaktiveras genom att vrida den 
angivna spaken till vertikalt läge. 

2. Instruktion
a. Skruva loss och ta bort avtappningspluggen.

En viss mängd vatten kan rinna ut.

b. Vrid den röda spaken till vertikalt läge för att avaktivera
den självsugande funktionen.

c. Skruva tillbaka avtappningspluggen och fyll på DG PED
med vatten enligt anvisningarna i kapitlet FYLLNING OCH START
i manualen.

Sugande funktion 

Trycksatt sugledning 
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